
Люк

Детектор индукционной 
петлиНе более 20 

метров,
Обязательно 

перевить между 
собой 20 витков на 

1 метр
Использовать 

провод ПУГВнг-
1х1.5мм кв.

Для укладки под 
асфальтирование 

использовать 
провод РКГМ – 

1х1.5мм кв.
 мм кв.

Для удобства 
можно сделать 

камку из 
пластиковой трубы 

(20мм 
водопроводная 
или 16 мм для 

теплого пода в ней 
протянуть провод 

и закрепить на 
арматуре перед 

заливкой 
фундамента)

3
-5

 м
ет

р
о

в

2-3 метров

Петли в пределах 
6-10 метров кв.  Не 
более и не менее.
Класть два витка 

провода.



Ворота

Петля0,7 – 1,5 
метра

1,8 – 3 метра

0,4 – 1 метр 
В зависимости от 
ширина проезда. 

Желательно чтобы 
проезжающие мимо 
машины не наезжали

Петля меньше 3 м кв. – 4 витка провода
Петля 3-5 м кв – 3 витка провода

Пост
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